
Descrizione Q.tà 

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato l’accessorio. A tale li-
bretto si rimanda per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA e per le lunghezze massime consentite.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Rubinetto acqua sanitaria 1 
Rubinetto  gas 1 
Rampa collegamento entrata acqua 1 
Rampa collegamento uscita acqua 1 
Rampa mandata riscaldamento 1 
Rampa ritorno riscaldamento 1 
Assieme raccordo da 3/4” 2  
Assieme raccordo da 1/2” 2 
Dado esagonale in ottone da 3/4” 2 
Dado esagonale in ottone da 1/2” 2 
Guarnizione centellen 24x17x2 3 
Guarnizione centellen 18,5x11x2 3 
Foglio istruzioni 1  

INSTALLAZIONE
Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

 Fare riferimento alle norme vigenti per lo scarico dei prodotti della combustione ed alle disposizioni locali.

 Prima di effettuare qualunque operazione svuotare l’impianto seguendo quanto indicato nel manuale istruzioni contenuto in caldaia.  

 Posizionare i componenti contenuti nel kit come indicato nelle fi gure 1 e 2.  

 Ad operazioni terminate eseguire un controllo accurato di tutte le tenute dei componenti.

KIT COLLEGAMENTI IDRAULICI A MURO

A Rubinetto acqua sanitaria 

B Rubinetto  gas 

C Rampa collegamento entrata acqua 

D Rampa collegamento uscita acqua 

E Rampa mandata riscaldamento 

F Rampa ritorno riscaldamento  

G Assieme raccordo da 3/4 

H Assieme raccordo da 1/2 

I Dado esagonale in ottone da 3/4 

L Dado esagonale in ottone da 1/2 

M Guarnizione centellen 24x17x2 

N Guarnizione centellen 18,5x11x2  
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HYDRAULIC CONNECTION KIT

This instruction is an integral part of the instruction ma-
nual of the Boiler where the kit will be installed.

Referring to the instruction manual for all information 
about “General Safety Measures” and “Safety warning”.

Composition of the kit:

Description                                                    Qty
DHW tap                                                         1
Gas tap                                                           1
Inlet DHW pipe                                               1
Outlet DHW pipe                                            1
CH pipe                                                          2
Assembly ¾” connection                                2
Assembly ½” connection                                2
Nut ¾”                                                            2
Nut ½”                                                            2
Gasket 24x17x2                                             3
Gasket 18,5x11x2                                          3
Instruction sheet                                            1

Installation of the kit:
 The Kit must be installed only by a qualifi ed technician.
 Connect the components as show in fi g. 1 & 2.

 After have been installed the components, checks the 
thickness of the connection.   
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