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b	Prima di procedere con l'installazione assicurar-
si che il circuito sanitario del bollitore sia vuoto.

b	Drain the storage cylinder’s DHW circuit before 
starting the installation.

Il KIT RESISTENZA ELETTRICA deve essere utilizzato 
esclusivamente in abbinamento ai bollitori indicati 
nella tabella sottostante.

Rimuovere la protezione 
e svitare il tappo da 1"1/2.
Remove the protective 
cap and unscrew the 
1"1/2 plug.

Only use this ELECTRICAL HEATING ELEMENT KIT 
with the storage cylinders listed in the table below.

L (mm) Alimentazione
Power supply "TS" "TR"

abbinabile a bollitore da (litri)
can be used with storage cylinders of (litres)

4383270 1500 W (*) 341 mm 1 x 230 V 95°C 30-70°C 200 - 300

4383271 2200 W (*) 341 mm 1 x 230 V 95°C 30-70°C 300 - 430

4383272 3000 W (*) 341 mm 1 x 230 V 95°C 30-70°C 430

20020707 3800 W (**) 340 mm 3 x 400 V 98°C 30-75°C 550 - 800 - 1000

TS:	 Termostato Sicurezza - Safety thermostat.
TR:	 Termostato Regolazione - Control thermostat.
(*):	 Monofase - single phase.
(**):	Trifase - three phase.

KIT RESISTENZA ELETTRICA
ELECTRICAL HEATING ELEMENT KIT

INSTALLAZIONE - INSTALLATION

b	Controllare la tenuta idraulica dopo il montaggio 
della resistenza.

	 Check that the seal is water-tight after installing 
the heating element.

Cod. 08710074 - Rev. 8 (09/21)
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SCHEMA ELETTRICO RESISTENZA MONOFASE - SINGLE PHASE HEATING ELEMENT WIRING DIAGRAM

N L A

B

L1
L2
L3

A B

N L A

B

L1
L2
L3

A B

SCHEMA ELETTRICO RESISTENZA TRIFASE - THREE PHASE HEATING ELEMENT WIRING DIAGRAM

A:	Contatti termostato di sicurezza (95°C)
	 Safety thermostat contacts (95°C).

B:	Contatti termostato regolazione (30÷70°C)
	 Control thermostat contacts (30 – 70°C).

Se interviene, il termostato di sicurezza deve essere sbloc-
cato manualmente. Svitare il tappo e con un cacciavite o 
punteruolo premere il pulsante di sblocco. Per poter fare 
ciò è necessario che la temperatura di attivazione del ter-
mostato di sicurezza (95°C) sia diminuita di almeno 10°C.

The safety thermostat must be reset manually if it trips. 
Remove the cap and use a screwdriver or pointed tool to 
press the reset button. Wait for the temperature to drop at 
least 10°C below the trip temperature (95°C) before reset-
ting the safety thermostat.

Se interviene, il termostato di sicurezza deve essere sbloc-
cato manualmente. Togliere il tappo con un cacciavite a 
taglio e premere il pulsante di sblocco. Per poter fare ciò è 
necessario che la temperatura di attivazione del termostato 
di sicurezza (98°C) sia diminuita di almeno 8°C.

The safety thermostat must be reset manually if it trips. 
Remove the cap and use a screwdriver or pointed tool to 
press the reset button. Wait for the temperature to drop at 
least 8°C below the trip temperature (98°C) before resetting 
the safety thermostat.

Tappo termostato di sicurezza
Safety thermostat cap

Tappo termostato di sicurezza
Safety thermostat cap

Manopola termostato
di regolazione
Control thermostat 
knob

Manopola termostato
di regolazione
Control thermostat 
knob

Riferimento manopola
Setting reference mark

Riferimento manopola
Setting reference mark

A:	Contatti termostato di sicurezza (98°C)
	 Safety thermostat contacts (98°C).

B:	Contatti termostato regolazione (30÷75°C)
	 Control thermostat contacts (30 – 75°C).

COLLEGAMENTI ELETTRICI - WIRING
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b	È obbligatorio:
	 1 -	l'impiego di un interruttore magnetotermico differenziale, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN 

(apertura dei contatti di almeno 3 mm);
	 2 -	rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro). Mantenere il conduttore di terra più lungo di circa 2 cm rispetto 

ai conduttori di alimentazione;
	 3 -	in relazione alla potenza della resistenza del bollitore, utilizzare cavi con sezione non inferiore a 1,5 mm², 

completi di puntalini capocorda;
	 4 -	riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica;
	 5 -	collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di terra.

a	È vietato l'uso dei tubi acqua per la messa a terra dell'apparecchio.

a	È vietato far passare i cavi di alimentazione in prossimità di superfici calde (tubi di mandata). Nel caso sia possi-
bile il contatto con parti aventi temperatura superiore ai 50°C utilizzare un cavo di tipo adeguato.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'apparecchio e 
dall'inosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.

b	The following measures are compulsory:
	 1 -	The installation of an differential thermal overload switch, mains disconnecting switch, compliant with the CEI-EN 

standards (minimum contact opening 3 mm).
	 2 -	Observe the connection L (Live) - N (Neutral). Leave the earth wire at least 2 cm longer than the power wires.
	 3 -	Use cables with a cross section of 1.5 mm² or more, complete with end terminals, to suit the power of the 

heating element in the storage heater.
	 4 -	For all electrical work refer to the electrical wiring diagrams in this booklet. 
	 5 -	Connect the appliance to an effective earth system.

a	Do not use the water pipes to earth the appliance.

a	The power supply cables must not run near hot surfaces (outlet pipes). If contact is possible with parts that are 
hotter than 50°C, use a suitable type of cable.

The manufacturer is not liable for any damage due to the failure to earth the appliance or observe the specifica-
tions on the wiring diagrams.
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Le KIT RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
ne doit être utilisé qu'en associa-
tion avec les préparateurs indiqués 
dans le tableau ci-dessous.
b	Avant de procéder à l'instal-

lation, s'assurer que le circuit 
sanitaire du préparateur est 
vide.

Der BAUSATZ ELEKTROHEIZSTÄBE 
darf ausschließlich in Verbindung 
mit den in der unten stehenden 
Tabelle aufgeführten Erhitzern 
verwendet werden.
b	Vor dem Einbau ist sicher-

zustellen, dass der 
Warmwasserkreis des 
Erhitzers leer ist.

El KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA 
se ha de utilizar exclusivamente en 
combinación con los interacumu-
ladores indicados en la siguiente 
tabla.
b	Antes de realizar la instala-

ción, asegurarse de que el 
circuito sanitario del interacu-
mulador esté vacío.

Retirer la protection et 
dévisser le bouchon de 
1"1/2.
Die Sicherung entfernen 
und den 1"1/2 Verschluss 
aufdrehen.
Retirar la protección y 
desenroscar el tapón de 
1”1/2.

L (mm)
Alimentation
Versorgung

Alimentación "TS" "TR"

associable à un chauffe-eau de (litres)
passend zu Speicher mit (Liter)

utilizable con un interacumulador de (litros)
4383270 1500 W (*) 341 mm 1 x 230 V 95°C 30-70°C 200 - 300

4383271 2200 W (*) 341 mm 1 x 230 V 95°C 30-70°C 300 - 430

4383272 3000 W (*) 341 mm 1 x 230 V 95°C 30-70°C 430

20020707 3800 W (**) 340 mm 3 x 400 V 98°C 30-75°C 550 - 800 - 1000

TS:	 Thermostat de Sécurité - Sicherheitsthermostat - Termostato Seguridad.
TR:	 Thermostat de Régulation - Einstellthermostat - Termostato Regulación.
(*):	 Monophasé - einphasig - monofásico.
(**):	Triphasé - dreiphasig - trifásico.

KIT RESISTANCE ELECTRIQUE - BAUSATZ 
ELEKTROHEIZSTÄBE - KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA

INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

b	Après le montage de la résistance, contrôler le 
joint d'étanchéité.

	 Auf Wasserdichtheit nach Einbau des Widerstands 
überprüfen.

	 Controlar la estanqueidad hidráulica después de 
montar la resistencia.
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE RÉSISTANCE MONOPHASÉE - STROMPLAN EINPHASIGER ELEKTROHEIZSTAB
ESQUEMA ELÉCTRICO RESISTENCIA MONOFÁSICA

N L A

B

L1
L2
L3

A B

N L A

B

L1
L2
L3

A B

SCHÉMA ÉLECTRIQUE RÉSISTANCE TRIPHASÉE - STROMPLAN DREIPHASIGER ELEKTROHEIZSTAB
ESQUEMA ELÉCTRICO RESISTENCIA TRIFÁSICA

A:	Contacts thermostat de sécurité (95°C)
	 Sicherheitsthermostat-Kontakte (95°C)
	 Contactos termostato de seguridad (95°C).

B:	Contacts thermostat de régulation (30 à 70°C)
	 Einstellthermostat-Kontakte (30÷70°C)
	 Contactos termostato de regulación (30÷70°C).

Lorsque le thermostat de sécurité se déclenche, on doit le débloquer manuel-
lement. Dévisser le bouchon et appuyer, avec un tournevis ou un pointeau, sur 
le bouton de déblocage. Pour ce faire, il faut que la température d'activation 
du thermostat de sécurité (95°C) ait diminué d'au moins 10 °C.

Wenn der Sicherheitsthermostat anspricht, muss er von Hand zurückgesetzt 
werden. Den Verschluss aufdrehen und mit einem Schraubendreher oder 
Körner auf die Rücksetztaste drücken. Vorher warten, bis die Temperatur des 
Sicherheitsthermostats (95°C) um mindestens 10°C gesunken ist.

Si el termostato de seguridad se activa, se deberá desbloquear manualmente. 
Desenroscar el tapón y con un destornillador o punzón presionar el pulsador 
de desbloqueo. La temperatura de activación del termostato de seguridad 
(95ºC) debe haber disminuido por lo menos 10ºC para poder realizar la ope-
ración anterior. 

Lorsque le thermostat de sécurité se déclenche, on doit le débloquer manuel-
lement. Dévisser le bouchon et appuyer, avec un tournevis ou un pointeau, sur 
le bouton de déblocage. Pour ce faire, il faut que la température d'activation 
du thermostat de sécurité (98°C) ait diminué d'au moins 8 °C.

Wenn der Sicherheitsthermostat anspricht, muss er von Hand zurückgesetzt 
werden. Den Verschluss aufdrehen und mit einem Schraubendreher oder 
Körner auf die Rücksetztaste drücken. Vorher warten, bis die Temperatur des 
Sicherheitsthermostats (98°C) um mindestens 8°C gesunken ist.

Si el termostato de seguridad se activa, se deberá desbloquear manualmente. 
Desenroscar el tapón y con un destornillador o punzón presionar el pulsador 
de desbloqueo. La temperatura de activación del termostato de seguridad 
(98ºC) debe haber disminuido por lo menos 8ºC para poder realizar la ope-
ración anterior. 

Bouchon du thermostat de sécurité
Verschluss f. Sicherheitsthermostat
Tapón del termostato de seguridad

Bouton du thermostat de réglage
Regelknopf f. Regelthermostat
Mando del termostato de regulación

Repère du bouton
Markierung f. Regelknopf
Referencia mando

A:	Contacts thermostat de sécurité (98°C)
	 Sicherheitsthermostat-Kontakte (98°C)
	 Contactos termostato de seguridad (98°C).

B:	Contacts thermostat de régulation (30 à 75°C)
	 Einstellthermostat-Kontakte (30÷75°C)
	 Contactos termostato de regulación (30÷75°C).

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES - STROMANSCHLÜSSE
CONEXIONES ELÉCTRICAS
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Bouton du thermostat de réglage
Regelknopf f. Regelthermostat
Mando del termostato de regulación

Bouchon du thermostat de sécurité
Verschluss f. Sicherheitsthermostat
Tapón del termostato de seguridad

Repère du bouton
Markierung f. Regelknopf
Referencia mando
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b	Il est obligatoire :
	 1 -	d'employer un disjoncteur magnétothermique diffèrentiel, comme sectionneur de ligne, conforme aux Normes 

CEI-EN (ouverture des contacts d'au moins 3 mm) ;
	 2 -	de respecter le raccordement L (Phase) - N (Neutre). Maintenir le conducteur de terre plus long d'environ 2 cm 

que les conducteurs d'alimentation ;
	 3 -	d'utiliser, en fonction de la puissance de la résistance du chauffe-eau, des câbles d'une section non 

inférieure à 1,5 mm², munis de cosses ;
	 4 -	de se référer aux schémas électriques de la présente notice pour toute intervention de nature électrique ;
	 5 -	de raccorder l'appareil à une installation de terre efficace.

a	Il est interdit d'utiliser des canalisations d'eau pour la mise à la terre de l'appareil.

a	Il est interdit de faire passer les câbles d'alimentation à proximité de surfaces chaudes (tubes de départ). S'il y a 
risque de contact avec des éléments dont la température dépasse 50°C, utiliser un câble d'un type approprié.

Le constructeur ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuels dommages provoqués par l'absence 
de mise à la terre de l'appareil et par le non-respect de ce qui est indiqué sur les schémas électriques.

b	Vorschriften:
	 1 -	Einbau eines allpoligen Leistungsschutz-/Trennschalters gemäß CEI-EN (mindestens 3mm Kontaktöffnung).
	 2 -	Anschlussfolge L (Phase) - N (Nullleiter). Der Erdleiter muss ca. 2cm länger sein als die Versorgungsleiter.
	 3 -	Entsprechend der Leistung des Speicher-Elektroheizstabs Kabel mit Querschnitt größer gleich 1,5 mm² 

komplett mit Kabelschuhen verwenden.
	 4 -	Strompläne in vorliegender Anleitung für jeden elektrischen Eingriff.
	 5 -	Anschluss des Geräts an eine wirksame Erdungsanlage.

a	Die Erdung des Geräts über die Wasserrohre ist verboten.

a	Die Kabel der Stromversorgung dürfen nicht in der Nähe heißer Oberflächen (Vorlaufrohre) verlegt werden. Sollte 
eine Berührung mit Teilen bei Temperatur über 50°C nicht auszuschließen sein, ist ein geeignetes Kabel zu 
verwenden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch mangelnden Erdschluss des Geräts oder durch Missachtung der 
Angaben in den Stromplänen.

b	Es obligatorio:
	 1 -	instalar un interruptor magnetotérmico diferencial, seccionador de línea, conforme según las Normas CEI-EN 

(apertura de los contactos de al menos 3 mm);
	 2 -	respetar la conexión L (Fase) - N (Neutro). El conductor de tierra debe medir 2 cm más de largo aproximadamente 

que los conductores de alimentación;
	 3 -	en función de la potencia de la resistencia del interacumulador, utilizar cables con una sección no infe-

rior a 1,5 mm² y con terminales en los extremos;
	 4 -	examinar los esquemas eléctricos del presente manual para efectuar cualquier intervención de tipo eléctrico;
	 5 -	conectar el aparato a un eficaz sistema de tierra.

a	Queda prohibido el uso de tubos gas y/o agua para efectuar la puesta a tierra del aparato.

a	Queda prohibido hacer pasar los cables de alimentación cerca de superficies calientes (tubos de impulsión).

El fabricante declinará toda responsabilidad por posibles daños derivados de la no puesta a tierra del aparato 
y de la inobservancia de todo lo expuesto en los esquemas eléctricos.






